
TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

    

Anlagenbezeichnung: WVA Gemeinde St. Pantaleon
Anlagen ID: 4371000
Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m³/d): 400
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem übermittelt. 

    

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 
304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") 
überschritten.

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 789462/338733
Eisen (Fe)
Mangan (Mn)
Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 789462/338736
Koloniezahl bei 22°C
Gesamthärte

    

Feststellungen (nur Mängel): keine

    

Lokalaugenschein: keine
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5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

6. Beurteilung:

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

Hinweise

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 789462/338733
Die vorhandene Enteisenung/Entmanganung ist auch weiterhin zu betreiben
Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 789462/338736
Um eine einwandfreie Wasserqualität herzustellen, sind die Ursachen der Überschreitung der 
Indikatorwerte zu ermitteln und geeignete Maßnahmen (z.B. Reinigung der Anlage(n), Desinfektion, 
eventuell bauliche Maßnahmen) zu ergreifen. Deren Wirksamkeit sollte durch eine Nachuntersuchung der
mikrobiologischen Parameter überprüft werden.

Die Enthärtung sollte so eingestellt werden, dass der Indikatorwert von 8,4°dH nicht unterschritten wird.

    

Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338731
Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338732
Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338733
Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338734
Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338735
Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338736
Auftragsnummer/Analysennummer: 789462/338737

    

Das Wasser kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet 
werden (§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind 
Maßnahmen erforderlich.

    

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

    

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der 
Inspektionsstelle ist untersagt.
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Inspektion durch:

Datum:

Begutachtetes Objekt:

Anlagenbeschreibung:

    

Anlagenbezeichnung: WVA Gemeinde St. Pantaleon
Anlagen ID: 4371000
Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m³/d): 400
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte 
Datensystem übermittelt. 

Berger Markus

19.05.26

gesamte Anlage

Quelle Klingermoos: schachtbrunnenartig gefasste Quelle in einem versperrbaren Brunnenhaus im Wald, 
gekennzeichnetes Schutzgebiet, 6 m tief gefasst, Schacht mit Betonringen, 2 Unterwasserpumpen, 
speist ins Versorgungsnetz, in den HB Pirach und in den HB WAG

Bohrbrunnen Hochholz: im Wald in eingezäuntem und gekennzeichnetem Schutzgebiet, 24 m tief, mit 18
m tiefem, betoniertem Vorschacht, Sohle betoniert, Standrohr dicht, ordnungsgemäße Abdeckung, UW-
Pumpe, speist ins Versorgungsnetz, in den HB Pirach und in den HB WAG, 

Bohrbrunnen Trimmelkam: in einer Wiese neben dem Pumpenhaus in einem eingezäunten, 
gekennzeichneten Schutzgebiet, 40 m tief, Vorschacht aus Betonringen, Sohle betoniert, Standrohr dicht,
ordnungsgemäße Abdeckung, Unterwasserpumpe
Enteisenungsanlage für den Brunnen Trimmelkam: im Pumpenhaus, Oxidation durch Lufteinblasen, 2 
betonierte Absetzbecken, anschließend Kiesfilter der Fa. BWT, Typ: QSF-750, speist ins 
Versorgungsnetz und in den HB WAG

Hochbehälter Pirach: am Waldrand, 3 geflieste Kammern mit Gesamtfassungsvermögen von 380 m³, 
durch Türe begehbar,
HB speist mittels Drucksteigerung ins Versorgungsnetz und in den Hochbehälter Riedersbach 

Hochbehälter Riedersbach: am Waldrand, 2 betonierte Kammern mit je 100 m³ Fassungsvermögen, mit 
Niro ausgekleidet, durch Türe begehbar, HB speist ins Versorgungsnetz und liefert Wasser zur WVA 
Riedersbach.
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Feststellungen:

Hinweise

Festgestellte Mängel: keine
Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das 
Wasservorkommen erwarten.
Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des 
Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass 
keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.
Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.
Anmerkungen: Enthärtungsanlage der Firma Grünbeck im Technikraum des KIGA Riedesbach.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

    

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

    

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der 
Inspektionsstelle ist untersagt.
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