
m

DOC-1

0-5851182-DE-P1

./‘“

AGROLAB Austria GmbH @AGROLAB GROUP

Your Iabs. Your service.

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0‚ Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Gemeinde St. Pantaleon
Pantaleoner Str. 25
5120 St. Pantaleon

Datum 29.06.2026
Kundennr. 10004020
Gutachtennr. 347338

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304I2001)

1. Anggben zur Wasserversorgungsanlagg:

Anlagenbezeichnung: WVA Gemeinde St. Pantaleon

Anlagen ID: 4371000

Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung

Verteilte Wassermenge (m°/d): 400
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystem übermittelt.

Ergänzung bzw. Nachuntersuchung zu Gutachtennummer 344388

2. Feststellungenaufgrund der durchgeführten Prüfunggn:
Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden lndikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II

304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "ZusätzlicheKriterien“)
überschritten.

Überschreitung von lndikatorwerten bei Auftragsnr.lAnalysennr.: 797466I356238

Koloniezahl bei 37°C
Koloniezahl bei 22°C

3. Beim Lokalaugenscheinwurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. NotwendigeMaßnahmen zur Aufrechterhaltungder einwandfreie'n Wasserqualität:
Lokalaugenschein: keine
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Datum 29.06.2026
Kundennr. 10004020
Gutachtennr. 347338

Überschreitung von lndikatorwerten bei Auftragsnr.lAnalysennr.: 797466I356238

Um eine einwandfreieWasserqualität herzustellen, sind die Ursachen der Überschreitung der
lndikatorwerte zu ermitteln und geeignete Maßnahmen (z.B. Reinigung der Anlage(n)‚ Desinfektion,
eventuell bauliche Maßnahmen) zu ergreifen. Deren Wirksamkeit sollte durch eine Nachuntersuchung der
mikrobiologischen Parameter überprüftwerden.

5. Mitgeltende(r)Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 797466/356238

Auftragsnummer/Analysennummer: 797466/356239

6. Beurteilung:
Das Wasser kann ohne Gefährdungder menschlichen Gesundheitgetrunken oder verwendet
werden (5 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwassersind
Maßnahmen erforderlich.

'

'
'

ßmäß 573, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
lnspektionsstelle ist untersagt.
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Datum
Kundennr.
Gutachtennr.

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WVA Gemeinde St. Pantaleon

_

Anlagen ID: 4371000

Versorgungsumfang: kommunale Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m-Vd): 400
Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystem übermittelt.

Ergänzung bzw. Nachuntersuc_hung zu Gutachtennummer 344388

Inspektion durch:

Berger Markus
Datum:

19.05.26

BegutachtetesObiekt:

gesamte Anlage

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-lD-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagorny
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Datum 29.06.2026
Kundennr. 10004020
Gutachtennr. 347338

Anlagenbeschreibung:

Quelle Klingermoos: schachtbrunnenartig gefasste Quelle in einem versperrbaren Brunnenhaus im Wald,
gekennzeichnetes Schutzgebiet, 6 m tief gefasst, Schacht mit Betonringen, 2 Unterwasserpumpen,
speist ins Versorgungsnetz, in den HB Pirach und in den HB WAG

Bohrbrunnen Hochholz: im Wald in eingezäuntem und gekennzeichnetem Schutzgebiet, 24 m tief, mit 18
m tiefem, betoniertem Vorschacht, Sohle betoniert, Standrohr dicht, ordnungsgemäße Abdeckung, UW-
Pumpe, speist ins Versorgungsnetz, in den HB Pirach und in den HB WAG,

Bohrbrunnen Trimmelkam: in einer Wiese neben dem Pumpenhaus in einem eingezäunten,
gekennzeichneten Schutzgebiet, 40 m tief, Vorschacht aus Betonringen, Sohle betoniert, Standrohr dicht,
ordnungsgemäße Abdeckung, Unterwasserpumpe
Enteisenungsanlage für den Brunnen Trimmelkam: im Pumpenhaus, Oxidation durch Lufteinblasen, 2
betonierte Absetzbecken, anschließend Kies�iter der Fa. BWT, Typ: QSF-750, speist ins
Versorgungsnetz und in den HB WAG

Hochbehälter Pirach: am Waldrand, 3 ge�ieste Kammern mit Gesamtfassungsvermögen von 380 m3,
durch Türe begehbar,
HB speist mittels Drucksteigerung ins Versorgungsnetz und in den Hochbehälter Riedersbach

Hochbehälter Riedersbach: am Waldrand, 2 betonierte Kammern mit je 100 m3 Fassungsvermögen, mit
Niro ausgekleidet, durch Türe begehbar, HB speist ins Versorgungsnetz und liefert Wasser zur WVA
Riedersbach.

Feststellungen:

FestgestellteMängel: keine
Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das
Wasservorkommen emarten.
Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.
Anmerkungen: Enthärtungsanlage der Firma Grünbeck im Technikraum des KIGA Riedesbach.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweiseVervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
lnspektionsstelle ist untersagt.
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Gemeinde St. Pantaleon
Pantaleoner Str. 25
5120 St. Pantaleon

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

ProbenahmesteIIe-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterung während d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Of�zielle Entnahmestellennr.
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch—oderWechselwasser
Rückschluß Qual.beim Verbrauch
Rückschluß auf Grundwasser

797466
356238 Trinkwasser
24.06.2026
24.06.2026

Ja
@AGROLABGROUF’

Your labs. Your service.

29.06.2026
10004020

Datum
Kundennr.

Agrolab Austria Jakob Huber

Auslauf Küche
Trocken
Trocken
WVA Gemeinde St. Pantaleon
06

Kindergarten Riedersbach nach Enthärtung
Enthärtung
JA
JA
NEIN

Chemisch-technische undloder hygienische Wasseranalyse
,

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter lndikator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

AllgemeineAngaben zur Probenahme
Lufttemperatur (vor Ort) I°C | 23|

| | |

-
|

Sensorische Untersuchungen
Geruch (vor Ort) qeruchlos 2) QNORM M 6620 : 2012-12

8e)schmack
organoieptisch (vor geschmacklos 2) ONORM M 6620 : 2012-12

rt

Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml >300 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 24 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN 180 9308-1 : 2017-01
E. coli

_

KBEI100mI 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) “0 18,5 0 25 39) DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 615 5 2500 EN 27888 : 1993—09

ChemischeStandarduntersuchung
Calcium (Ca) mq/l 41,3 1 400 19) EN ISO 17294-2 : 2016-08
Magnesium (MQ) mq/l 12,4 1 150 19) ENISO17294-2:2016-08
Säurekapazität bis pH 4,3 mmol/l 6,97 0,05 EN ISO 9963-1 : 1995-12

v_y_„ed\�efunu„s%
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
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Datum 29.06.2026

__
Kundennr. 10004020

PRUFBERICHT

Auftrag 797466
Analysennr. 356238 Trinkwasser

TWV TWV
304I2001 304I2001
Parameter lndikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Hydrogencarbonat mg/l 422 2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Carbonathärte “dH 19,4 0,2 EN ISO 9963-1 : 1995-12
Gesamthärte °dH 8,63 0,5 >8‚4 33

DIN 38409-6 (H 6) : 1986-01

Gesamthärte (Summe Erdalkalien) mmol/I 1,54 DIN 38409-6 (H 6): 1986-01 �
19) Der Indikatonmertist nicht in der Trinkwassemerordnung (BGB! 304/01) enthalten, sondern ist im Lebensmittelbuch CODB( (KapitelB1)

festgelegt.
2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anorma/e Veränderung
22) Der lndikatorwert gilt, wenn das Wasser durch chemisch-technische Maßnahmen enthärtet oder entsalzt wurde.
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWEAnlagen
Trinkwil: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001

TWV304/2001 Parametenmerte:Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 idgF
Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, iEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for caiculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuveriässigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Kon�denzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode“ gekennzeichnet.
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

8% Calcium (Ca),Magnesium (Mg)
5% Säurekapazität bis pH 4,3
Die Probenahme erfolgte gemäß: ISO 5667-5 : 2006-04; EN ISO 19458 : 2006-08

Nachfolgende Parameter sind grenzwertüberschreitendbzw. liegen ausserhalbdes gefordertenBereichs
Analysenparameter Wert Einheit
Koloniezahl bei 22°C >300 KBEImI RichtwertTWV 304I2001 lndikatorwerte nicht

eingehalten
Koloniezahlbei 37°C 24 KBEImI RichtwertTWV 304I2001 lndikatorwertenicht

eingehalten

Es wurden lndikatonrverte der Trinkwasserverordnung überschritten.
Beginn der Prüfungen: 24. 06. 2026
Ende der Prüfungen: 29. 06.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabornicht für die Probenahme veranMort/ich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fürdie vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfberichtdargestellten Kundeninfonnationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und können sich aufdie Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konformitätsbewertungwird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht berücksichtigt),soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

v_$“ed\ü=mna 4a_„/_/
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AGROLAB Austria GmbH &;AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.
Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 29.06.2026

__
Kundennr. 10004020

PRUFBERICHT

Auftrag 797466
Analysennr. 356238Trinkwasser

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247I21000-0
ZeichnungsberechtigterSachbearbeiter
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Gemeinde St. Pantaleon
Pantaleoner Str. 25
5120 St. Pantaleon

PRUFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme
Witterungwährend d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Bezeichnung Entnahmestelle
Angew. Wasseraufbereitungen
Misch-oder Wechselwasser
Rückschluß Qual.beim Verbrauch
Rückschluß auf Grundwasser

Datum
Kundennr.

797466
356239 Trinkwasser
24.06.2026
24.06.2026
Agrolab Austria Jakob Huber

Auslauf Probehahn
Trocken
Trocken
WVA Gemeinde St. Pantaleon

Kindergarten_Riedersbach vgr Enth'altupg
keine
JA
NEIN
NEIN

Chemisch-technische undloder hygienische Wasseranalyse

29.06.2026
10004020

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter lndikator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

Allgemeine Angaben zur Probenahme
|Lufttemperatur (vor Ort) [°C

| 231 l |

-
|

SensorischeUntersuchungen
‚

Geruch (vor Ort) geruchlos 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12

geächmack
organoleptisch (vor geschmacklos 2) ONORM M 6620 : 2012-12

Färbung (vor Ort) farblos, klar, ohne 2) ONORM M 6620 ;2012_12
Bodensatz

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 3 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/ml 0 0 20 EN 130 6222 : 1999-05
Coliforrne Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBEI100mI 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000—04

Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 18,5 0 25 39) DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 612 5 2500 EN 27888 : 1993-09

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anomaleVeränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWEAnlagen
Trinkwi/: Trinkwasserverordnung BGBl II 1304/2001

7WV304/2001 Parametennlerte:Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 1304/2001 idgF
Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-lD-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Stephanie Nagorny
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AGROLAB Austria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agroiab.at www.agrolab.at

Datum 29.06.2026

__
Kundennr. 10004020

PRUFBERICHT

Auftrag 797466
Analysennr. 356239 Trinkwasser
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.
Beginn der Prüfungen: 24. 06.2026
Ende der Prüfungen: 29. 06. 2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüflen Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabornicht für die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen
veranMort/ich. Die ggf. im vorliegenden Prüfberichtdargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zulässig.
Bei der Konfonnitätsbewertungwird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsichen‘reitenwerden nicht berücksichtigt),soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.
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AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247I21000-0
ZeichnungsberechtigterSachbearbeiter
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